y))ﬁ# Notice - Coffrets électriques série JC-PNM 3/6/9/12
Johnson pour chambre négative ou posifive en monophasé

Controls
Les coffrets de la série JC-PNMxx permettent la commande d'installations frigorifigues monophasées
(Groupe et évaporateur) pour chambres froides 4 température négative on positive.

Fonctions en standard: + Founction pump-down:

* Thermostat de dégivrage €lectronique avec affichenr. Par défaut. le régulateur est en mode sans pump-down ; pour un

* Résistance de carter. fonctionnement avec pump-down, cabler la vanne sur les borniers 6 et N* et

» Résistance de porte. affecter la valeur « Pdn » au paramétre (AA1) du régulateur.

» Gestion du ventilateur évaporateur.

+ Alarme temporisée sur dépassement de seuils ou + Fonction ouverture de porte:

sur ouverture du contact de porte (relais d’alarme). Cette option est configurable sur le régulateur via le paramétre (IF) : cabler

* Sécunté pressostats HP / BP. le contact de porte puis suivre la notice du régulateur pour entrer dans le
niveau paramétrage ; affecter alors la valeur « 3 » au paramétre (IF) et si

Parametrage du tvpe de chambre: besoin modifier la valeur de temporisation (id).

Grace au paramétre ( MOD ) le régulateur prend les valeurs préreglees d'une Cette entrée logique peut également effectuer les fonctions alarme, pomt de

chambre positive (valeur « 01 » par défaut) ou négative (valeur « 02 »). consigne alternatif. mode arrét. ventilateur seul ou dégivrage (démarrage ou
synchronisation).

Gestion du ventilateur:

Le paramétre (FF) permet de faire fonctionner le ventilateur en paralléle
( valeur « 00») avec le compresseur (par défaut) ou en continu

( valeur « 01 »).

Foir notice du MR35DR230-1C pour activer ces fonctions

Vue intérieure du coffret :
Composition des coffrets:
Coffret modulaire® (SAREL référence 82005 — 12 modules)

IP65 - 1 module hibre Dhsjoncteur
Régulateur Johnson Controls : référence : MRS5DR230-1C Monophase
Référence Intensité Disjoncreti Comacte;xr r O Y
Coffiet Max Monophasé Groupe
Groupe Schneider Schneider @ @ Bomier de Raccordement
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#Le SAV de ces piéces n'est pas assure par Johnson Controls. S'adresser an représentant local des
margues colvespondantes ; ces pléces ont &té sélactionmées pour leur dispombilite dans le réceau de
distribution électnque.

Cablage et repérage des bornes:

: e Repérage des
Appareil Sur bt e
Almentation 230 V monophasé Disjoncteur monophasé NetL
Groupe (compresseur et ventilateur) monophasé Contacteur groupe 2T1et 6T3
Résistance de carter Contacteur groupe 2INC et N*
Sécurité HP/BP Bornier let2
Vanne sans pump-down Borier 3etN*
Ventilateur évaporateur Bomier 4 et N*
Résistance de dégivrage Bornier 5 etN®
Vanne avec PUMP DOWN (Aux1) Bornier 6 et N*
Résistance de porte Bormer 7 etN*
Sonde 1 (ambiance ou reprise) Régulateur dets
Sonde 2 (évaporateur) Régulatenr Z2et3
Entrée logique (contact de porte) Régulateur det6

N*: Les neutres des résistances doivent étre raccordés aux bornes de jonction et non aux bornes du régulateur. Borne de neutre supplémentaire disponible sur le

régulateur (borne 17 ).

Normes et recommandations electriques:

Tonss les cablages dorvers Sire comformes M normes &n vigwer ot dovem &re ealses par du persome] qualifie. De fortes mfecférences elecmonmemenues peavent pamzber ou endommager b= foncromement du coffret. Separer au maromem les cibles de coumms:
fort: et de courants faibles {sondas). UiBsar des trows de passage distinets sur e bairier du coffret. En cas de conditians critiques, wiliser un cdble blindé potr les sondes et raccorder o biindage sur b hareste da tere du coffret Czpendant Iy mise 3 Ia tarre fast pas
realizes par ce bommer ot dox éire effectade 3 lewtérieur du coffrer. Les regimes de neumre sorf du fype TT ou TS, Le régime TT re pat 8= wilise. Le disjonctenr est du fype imi-nere, courbe C. Jasags ke sctomemen: of b profection conme les surmpersites L4
PROTECTION CONTEE LES SURCHARGES EST PAS ASSUREE DAR CE DISIONCTELR.
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